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Agenda
• Waarom een slimme gemalenregeling?
• Monitoring
• Proces
• Regeling
• Kansen & Risico’s
• Dilemma



• Strengere KRW opgave
• Verlagen van de fosfor- en ammoniumconcentraties
• Afvlakken van ammoniumpieken en zuurstofdippen

• Pakket aan maatregelen
• Natuurlijke nazuivering
• Technische nazuivering

• Technische nazuivering werkt het beste met een constant 
debiet tussen de 300 m3/u en 800 m3/u.

• Pilot: RWZI Winterswijk

Waarom een slimme gemalenregeling?
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• Nieuwe zienswijze
• Eng, wat gebeurt er?
• Overstort functioneren 
• Vertrouwen
• Uiteindelijk gaat het om waterkwaliteit, dit gaat ons allemaal 

aan. 
• Het mag wel een keer mis gaan als je er maar van leert. 
• Risico's benoemd -> monitoren

Waarom een slimme gemalenregeling?



• Inventariseren:
1. Ervaringen derden
2. Literatuuronderzoek
3. Opstellen matrix

Risico’s 



Uitgangspunt



Bufferzone

overstort



• Slibvorming
• Put-camera inspecties en monstername

Metingen op juiste moment uitvoeren, dashboard handig.

Meten en monitoren



Dashboard



Lerend implementeren



Lerend implementeren
Groeimodel: we willen starten met tests enkel in DWA-situaties
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= Bepalen of we aan alle 
voorwaarden, zoals vooraf bepaald, 
voldoen om de volgende stap te 
zetten. Beslismoment. Zie ook 
Planning.
= Proces van samen beoordelen en 
verbeteren op basis van tests in de 
praktijk.
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Technische uitwerking DWA-regeling

verwacht influent 
daggemiddelde 
m3/uur op RWZI 

Winterswijk

Is de voorspelling van 
komende periode 

droog?

Heeft REST, minimaal, 
1/6 deel van het 
daggemiddelde 

(m3/uur) beschikbaar? 

Heeft Groenlo , 
minimaal, 1/6 deel van 
het daggemiddelde 

(m3/uur) 
beschikbaar? 

Heeft Winterswijk , 
minimaal, 1/6 deel van 
het daggemiddelde 

(m3/uur) 
beschikbaar? 

Pompen
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ja ja

nee nee nee

proces herhaalt zich 
elke 10 minuten (1/6 
deel van één uur.)

ja

nee

Default regeling Pompen (+ evt. surplus)

Update iedere 24 uur

start



Kansen
• Samenwerken als één afvalwaterketen

• Schaalbaarheid naar andere 
zuiveringskringen

• Niet alleen sturen op de kwantiteit, maar 
ook op kwaliteit

• Veel meer datagestuurd werken en inzicht 
in de keten

• Samenwerkingsvorm en afspraken tussen 
gemeenten en waterschap

• Committeren aan gezamenlijke doelen

• Keep it simple

Dilemma’s



Ons grootste dilemma is het verschil tussen de theoretische 
getallen en de waarden uit de praktijk en hoe hier meer om te 
gaan.

• Waterkwaliteit
• Extra meten in het rioleringsstelsel? 

• Neerslaggegevens
• Hoe om te gaan met verschil tussen daadwerkelijk gevallen neerslag en 

gemeten gevallen neerslag?
• Afvoerend oppervlakte

• Bij verschillende intensiteiten voert er meer of minder oppervlakte af. 

• Onderbuikgevoel omzetten in cijfers.
• Monetariseren van effecten.

Dilemma



Zijn er nog vragen?


